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" Opis przedmiotu zaméwienia

Przeglad i legalizacja gasnic w budynkach szkoty, badanie instalacji
wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej w budynku gtéwnym szkoty
oraz przeglad i konserwacja systemu oddymiania oraz drzwi dymoszczelnych
na klatkach schodowych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.
2.

Przeglad i legalizacja gasnic w budynkach szkoty —ilos¢ 72 szt.
Badanie instalacji wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej
w budynku gtéwnym szkoty — ilo$¢ hydrantéw @25: 20 szt.

. Przeglad i konserwacja systemu oddymiania w budynku gtéwnym szkoty:

Zastosowana jest instalacja oddymiania grawitacyjnego trzech klatek
schodowych. System sktada sie z:

- okien oddymiajgcych,

- okien i drzwi napowietrzajacych,

- central sterowania oddymianiem,

- recznych przyciskow oddymiania,

- optycznych czujek dymu,

- czujek pogodowych

Przeglad instalacji urzagdzen sterujgcych i wykonawczych drzwi -
dymoszczelnych- 15 centralek

. Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej kazdego

z obiektdéw oraz zapoznanie sie z protokotami z wykonanych przegladow.

. Wykonawca po zakonczeniu kazdego z przeglagdéw stanowigcych

przedmiot niniejszego zamodwienia sporzadzi protokot, ktéry bedzie
podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonang ustuge.

. Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidtowosci

odbedzie sie na podstawie odrebnego pisemnego zlecenia
Zamawiajgcego.
Termin realizacji zamodwienia 31.03.2021r.
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